SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICiPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 — Jd. Cdndida — CEP 13603-027 — Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 — Fax (19) 3543-5527
Saema

Araras

TERMO DE REFERENCIA

1. OBIJETO
1.1. Este Termo de Referéncia objetiva estabelecer as condi¢cdes gerais para a aquisicao parcelada de
1.200 (um mil e duzentos) toneladas de Sulfato de Aluminio Isento de Ferro Liquido, sendo esta quantidade
dividida como cota principal (75%) e cota reservada (25%), conforme Lei Complementar 123/06 e suas
alteracBes na 147/2014, com as seguintes especificagcdes:

e Densidade a 20°: 1,30 —1,34 kg/I;

e Concentra¢do: 600,6 — 700,8 g/I;

e Al,03: minimo 8,00%;

e Fe,03: maximo 0,01%;

e R.l.: maximo 0,10%;

e Acidez: maximo 0,50%;

e Basicidade: maximo 0,40%;

e Estado Fisico: Liquido.

Obs: -%"'m/m: expressa em massa na solugdo; produto isento de materiais tensoativos e produzido com

acido sulfdrico 98,5% (nao residual).

1.2. O Sulfato de Aluminio Isento de Ferro Liquido, objeto desta Licitacdo, sera utilizado no tratamento
de 4gua destinada ao abastecimento publico, portanto, ndo devera conter substancias em quantidades
capazes de produzir efeitos deletérios ou maléficos a saide dos consumidores de 4gua tratada e/ou
substancias que tornem a 4gua tratada imprdpria para o consumo humano, isto é, fora dos padrdes de

potabilidade prescritos pela portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saude.

Cota Principal (75%)

Qtde. | Unid. Especificacdo Valor Unit. Estimado (RS) Valor Total (RS)

Sulfato de Aluminio Isento
de Ferro Liquido

900 TON
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Cota Reservada (25%)
Qtde. | Unid. Especificagdo Valor Unit. Estimado (RS) Valor Total (R$)
300 TON Sulfato de AIurr}l'ni.o Isento
de Ferro Liquido

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisicdao do produto quimico se faz necessario para o tratamento de dgua bruta na E.T.A. -
Estacdo de Tratamento de Agua do Saema, sendo essencial para o abastecimento de dgua no municipio de

Araras.

3. DA LEGISLAGCAO VIGENTE E ATESTADO DE COMPROVAGCAO DE FORNECIMENTO
3.1. A empresa licitante é obrigada a cotar produtos que atendam integralmente todas as normas
técnicas vigentes, em especial da ABNT:

e ABNT - NBR 15.784 de 09 de dezembro de 2009;

e Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saude.

e Artigo 54 da Lei 9.605/98 de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto ne

3.179/99 de 21 de setembro de 1999.

3.2. Comprovacdo de fornecimento de no minimo um atestado de capacidade técnica expedido por
pessoa de direito publico ou privado, atestando que a licitante ja forneceu material em quantidade
equivalente a pelo menos 50% (cinquenta por cento) do objeto desta licitagdo, podendo haver a somatoéria

de atestados.

4. PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO
4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do

Contrato, podendo ser prorrogado, se necessario, nas condi¢des permitidas na Lei Federal n2 8.666/93.

5. DO RECEBIMENTO

5.1. De acordo com o art. 73, inciso Il da Lei 8.666/93, executando o Contrato, o seu objeto serd
recebido a titulo provisdrio, para efeito de posterior conferéncia e verificacdo da conformidade do material
com as especificagOes e exigéncias constantes neste Edital, bem como no respectivo Termo de Referéncia,
ocorrendo o recebimento definitivo e consequente aceitacdo tdo somente apds a verificacdo da qualidade

e da quantidade do material.
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5.2. O recebimento sera feito pela Comissdo Especial de Recebimentos de Materiais a titulo provisorio
dar-se-a conforme as seguintes regras:

a) A administracdo terd o prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da entrega do objeto com a nota fiscal
para aceita-la ou rejeita-la.

b) Na hipdtese de rejeicdo, por entrega em desacordo com as especificacGes, a Contratada devera
repor o objeto devolvido no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da comunicacdo efetuada
pelo preposto do SAEMA.

c¢) A administracdo rejeitara o objeto entregue em desacordo com o contrato (art. 76 lei Federal n°
8.666/93).

d) O responsavel pelo recebimento na ETA ird executar a medicdo da concentracdo do produto,
através do densimetro ou balanca de precisdao. O material sera rejeitado caso a concentracdo do

produto estiver diferente do aceitavel.

5.3. Os pedidos serdo realizados conforme a necessidade da Autarquia. A CONTRATANTE enviara o
pedido do material contendo a quantidade solicitada e a data que o material devera ser entregue através
de e-mail. E necessdrio que a CONTRATADA envie um email de confirmacdo de entrega.

5.4. A entrega do material devera ser exatamente na data informada no pedido, ja que é feito uma
projecdao considerando a capacidade de armazenamento do container. O pedido serd feito pele
CONTRATANTE com no minino 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia.

5.5. Eventualmente, caso a CONTRATADA necessite alterar a quantidade ou a data da entrega do
material, devera formalizar um pedido com justificativa através de email. Serd analisada a possibilidade de
aceitar a alteragdo ou nao.

5.6. O produto quimico devera ser entregue por conta e risco do fornecedor, nos “containers” préprios
da autarquia, que estdo instalados no local de descarga da ETA — Estacdo de Tratamento de Agua do
Saema, localizado na Rua Ciro Lagazzi, n? 155 Jardim Candida, no hordario das 8:00 4s 16:00hs de seg. &
sexta, exceto sabado, domingo e feriado, salvo pedido emergencial antecipado mediante a autorizacdo do
Diretor de Coordenadoria Operacional Captacdo Tratamento e Distribuicdo de Agua, Chefe do Almoxarifado
e Presidente da CIPA. Os pedidos serdo feitos conforme a necessidade da autarquia.

5.7. No ato do recebimento ndo serdo aceitos quantidades inferiores ou superiores pedidos pela
Contratante, pois se a entrega é programada, a Contratada tem por obrigacdo fornecer quantidade pedida
pela Contratante. Caso seja verificado diferen¢a na quantidade entregue com a quantidade informada na
nota fiscal, a CONTRATADA deverd cancelar a nota fiscal e emitir uma nova nota com a quantidade correta

entregue. A empresa serd NOTIFICADA pelo Departamento Juridico da Autarquia para providéncias
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cabiveis, no caso de divergéncias ndo resolvidas nas entregas, seja com o produto, nota fiscal, entre outras
gue nao atendam o Termo de Referéncia e Edital da licitacdo.

5.8. A critério do SAEMA sera efetuado conferéncia do peso do produto, em balanga indicada pela
Autarquia.

5.9. A conferéncia também poderd ser realizada pelo volume liquido nos containers graduados do
Saema multiplicado pela densidade do produto informada no laudo da empresa fornecedora e conferido
pelo laboratério da Autarquia.

5.10. A empresa e ou transportadora deverd possuir todos os equipamentos necessdrios para a descarga
do produto.

5.11. A CONTRATADA fica inteiramente responsavel pelo fornecimento dos EPl's (equipamento de
protecdo individual) que se fizerem necessarios para a entrega e descarregamento do produto no local
indicado por funcionario responsdvel pelo recebimento do produto, como a sua obrigatoriedade de uso,
sem o qual ndo poderdo efetuar a entrega.

5.12. Na primeira entrega sera exigido da CONTRATADA a apresentacdo do Laudo de Atendimento aos

Requisitos de Saude estabelecidos em norma técnica da ABNT, NBR 15.784 atualizada, para controle de

qualidade dos produtos quimicos utilizados no tratamento de agua, o qual podera ser solicitado pela

CONTRATANTE a qualquer tempo, durante a vigéncia do Contrato.

Araras — Agosto/2019

Magda Cristina da Costa
Técnica em Tratamento de Agua

Fabiano Roberto Archangelo
Diretor da Coord. de Captacao,
Tratamento e Distribuicdo de Agua
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